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La marque d'accréditation du COFRAC ne peut étre réufifiséa en dehors de ce rapport d'essai
RAPPORT D'ANALYSES D'EAlU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE
Tanant compte des paramélres accrédilés at non accrédités, la déclaration da conformité (conclusion} n'est pas couverte par Faccréditation.
Les résultais et les commentaires ne concement que I'échantilfon soumnis & l'analyse at ne tiennent pas comple de lincertitude de mesure.

* Laboratoire agréé par le ministre chargd de I'environnement dans les conditions de I'arrété du 27 octobre 2011.

Analyse effectude pour le comple de : MAIRIE d'OLETTA
20232 OLETTA

Numéro de faboratoire : 163640 Code client : L10118
Type de visite : BAC (Code Santé Publique Arrété du 11 janvier 2007} Date de préfévement : 03/07/25
Coda prélévement ARS : Heure de prélévement : 08H45
Lieu de prélévement : POINT CHAUD LECLERC Date de réception : 03/07/25
Localisation : Prélevé selon FOT 90520a par: LFT
Unité de gestion : Date début d'analyse : 03/07/25

Paramétres rei:l'_lercht?s Résultats | Unités _ :::::r:z';:l'i't; 1 Méthodes

Paramétres bactériologiques
Bactéries aérobies revivifiabies & 22°C o 0 UFCitmL NF EN 150 8222
Bactéries aérobies revivifiables 4 36°C o] 0 UFC/mL NFEN (508222
Escherichia coli o 0 LIFC100mL (VL) NFENISO 93081 2000
Coliformes totaux o 0 UFC/H100mL 0(RQ) NFENISO 23081 2000
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs =] 0 UFC/100mL o (RQ) NF EN 264012
Entérocoques intestinaux o 0 UFC/100mL 0 {VL} NF NSO 78952
Paramétres physico-chimigues

Chiore libre in situ a 0,49 mg.L” HFENISO 12532
Chiore total in situ o 0,61 mg.L” NF EN SO TX0-2
pH mesuré a 24,9°C in situ o 7.4 NFEMSOVGS2)
Température de 'eau in situ a 249 *C 140R-A13 51

CONCLUSION : Résultats conformes & la législation sur les paramétres mesurés.

Fait & BASTIA, le 08/07/25

La responsable du L?we.
N
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Dastinataires MAIRIE d'OLETTA

Sairing las h nar in

hals u sont rialisées sous le-couvert de 'sccréditation. La reoroduction da ce bulletin d'analvse n'sst autorisde que sous sa forme Inidgrale,
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"—" CORSE Agréé par le Ministére de la Santé
: Agréé par le Ministére de I'Environnement *
Cftice d'Equipemant Accréditation COFRAC n* 1-1874. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Hydroulique de la Corse

Urtiziu di Echippomeniu
Idroticy i o Corsica

Avenue Paul GIACOBBI B.P. 697 20601 BASTIA Cedex ESSAILS
Téi : 04.95.30.93.73 Fax:04.95.30.92.73 e-mail : labo@oehc.fr

La marque d'accréditation du COFRAC ne peut _étre réutilisée en dehors de ce rapport d'essai
RAPPORT D'ANALYSES D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE

Tenant comple des paraméires accréditds el non accrédités, la déclaration de confonﬁiré {conclusion) n'est pas couverte par 'accréditation
Les résultails ei les commentairgs ne concemant que 'échantition soumis a I'analyse et ne tiennen! pas compte de l'incertitude de mesure.
¢ Laboratoire agréd par le ministre charge de 'environnement dans les conditions de Farrélé du 27 octobre 2011,

Analyse effectude pour le comple de : MAIRIE d'OLETTA
20232 OLETTA

Numéro de laboratoire : 163639 Code client : L10118
Type de visite : BAC (Code Santé Publique Arrété du 11 janvier 2007) Date de préfévement : 03/07/25
Code prélévement ARS : Heure de préfévement : 08H30
Lieu de prélévement : CRECHE OLETTA Date de réceplion : 03/07/25
Localisation : Prélevé selon FDT 805200 par: LFT
Unité de gestion : ) - ) __ Dale début d'analyse : 03/07/25

Paramétres recherchés Résultats Unités :ﬂ:wm Méthodes

Paramétres bactériologiques
Bactéries aérobies revivifiables a 22°C a 10 UFC/mL NEEN 150 8222
Bactéries aérobies revivifiables & 36°C [+] B UFC/mL NE EN 150 8222
Escherichia coli =] 0 UFCAH00mL 0 (VL) HEEHISO 03081 2000
Coliformes totaux o 0 UFG/100mL 0(RQ) NFENISO 93061 2000
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs o 0 UFCHO0mL 0 (RQ} NF EN 28412
Entérocoques intestinaux o 0 UFC/100mL 0 (VL) WF £H 150 To90-2
Paramétres physico-chimiques

Chlore libre in situ a 1,36 mgL' NF EN IS0 73002
Chiore 1otal in situ o 1,49 mg.L"! NFEN 90 Teio 2
pH mesuré a4 23,5°C in situ =] 7.8 NFENISOI0822
Température de l'eau in situ o 235 'C MOP-A3 ST

CONCLUSION : Rasultats conformes & la légisiation sur les paramétres mesurés.,

Fait &4 BASTIA, le 08/07/25
La responsable du Laboratoire,

INI

Destinataires MAIRIE d'OLETTA

page 1 sur t

Ssuies les ly ipdrées par le symbdle o sont rédalisées sous fa couvert de l'sccréditation. La reproduction de ce bulleil: n'ast risde que sous sa forme intégrale.
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CoTrac
“‘(, OR Agréé par le Ministére de la Santé
) Agréé par le Ministére de I'Environnement *
Office d'Equipement Accréditation COFRAC n® 1-1874. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Hydraulique de lo Corse

Uffiziu di Echippamentu
ldroticu di a Corsico

Avenue Paul GIACOBBI B.P. 697 20601 BASTIA Cedex ESSAIS
Tél : 04.95.30.93.73 Fax: 04.95.30.92.73 e-mail : labo@oehc.fr

La marque d'accréditation du COFRAC ne peut étre réutilisée en dehors de ce rapport d'essai
RAPPORT D'ANALYSES D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE

Tenant compte des paramélres accrédités ef non accrddités, la déclaration de conformitd (conclusion) n'est pas couverte par faccréditation.
Les résultals el les commenlaires ne concement que 'échantifion soumis 4 f'analyse et ne liennent pas compta de lincertitude de mesure.
* Laboratoire agréé par fe minisire chargé de l'environnament dans les conditions de F'arrété du 27 octobre 2011.

Analyse effectuée pour le compte de : MAIRIE d'OLETTA
20232 OLETTA

Numeéro de laboratoire : 163638 Code client : L10118
Type de visite : BAC (Code Santé Publique Arrété du 11 janvier 2007) Date de prélévement : 03/07/25
Code prélévement ARS : Heura de prélévement ! 08H10
Lieu de prélévement : FONTAINE PUBLIQUE PLACE DE L'EGLISE Date de réception : 03/07/25
Localisation : Prélevé selon FDT 905200 par:  LFT
Unité de gestion : _ Date début d'analyse : 03/07/25

Paramétres recherchés | Résultats  Unités m;’:’::,:: Méthodes

Paramétres bactériologiques
Bactéries adrobies revivifiables a 22°C o 5 UFCImL NFEN S0 s222
Bactéries aérobies revivifiables a 36°C o 0 UFC/mL NFEN 150 8222
Escherichia coli o 0 UFCH00mL VL) NFENISO $308-1 2000
Coliformes totaux o] 0 UFC/H00mL 0 (RQY) NFENISO &a08-1 2000
Sporas de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs =] 0 UFGH00mL 0{RQ) NFEN 04812
Entérocoques intestinaux [} 0 UFC/00mL o (VL NF EN 150 To95-2
Paramatres physico-chimigues

Chlore libre in sit s} 1.93 mg.L"! HF EN [ 73032
Chilore total in situ o 2,08 mg.L" NF EN IS 12902
pH mesuré 4 19,8°C in situ =] 8.1 NFENISSM0E21
Température de l'eau in situ <] 198 C ©OP.RSL

CONCLUSION ; Résuliats conformes a la législation sur les paramatres mesurés.

Fait & BASTIA, le 08/07/25
La responsable du Laboratsire,

Destinatawas MAIRIE 4'OLETTA
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Saules ios snaly péréas par I symbdie o sont réatisées sous le couvert de I'sccréditation. Le reproduction de ¢ bulistin d'anslyse n'est autorisés que sous sa forma intégrale.




